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壹、室內空氣污染物的類型、來源與健康效應(1hr)

貳、室內空氣品質診斷與評估之方法與工具(1hr)

參、室內空氣污染物之測定原理與方法(1hr)

肆、建築裝修應注意事項與健康綠建材之選用(1hr)

伍、室內通風換氣工程(一)：通風換氣設備、理論、法規與評估方法(1hr)

陸、室內通風換氣工程(二)：實場案例解說與演算(1hr)

柒、室內空氣品質管理法令與自主維護管理措施(1hr)

捌、室內空氣淨化工程(一)：空氣淨化技術與原理(1hr)

玖、室內空氣淨化工程(二)：空氣清淨機之性能標準與正確使用方法(1hr)

拾、術科測驗(一)：通風換氣操作實務(1hr)

拾壹、術科測驗(二)：室內空氣品質連續自動監測設施操作實務(1hr)

拾貳、學科測驗(1hr)

課程綱要

「室內空氣品質專業治理人員技術證」訓練班
中級室內空氣品質治理人員

第2007B001期
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自我介紹
柯明村(Ming-Tsun Ke)

室內空氣品質

能源

❑ 國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系
❑ 合格國際量測驗證師 CMVP ( IPMVP Level 3& Level 4, AEE and EVO)
❑ 中國制冷學會-制冷高級工程師
❑ 國家標準技術委員會委員
❑ 公共工程採購評選委員會專家學者
❑ 教育部環保小組委員
❑ 台灣能源技術服務產業發展協會—理事
❑ 中華民國能源技術服務商業同業公會—顧問
❑ 財團法人台灣綠色生產力基金會節能技術發展中心—顧問

能源服務相關經驗
❑ 基隆市、台北市、桃園市、台中市等場域室內空氣品質輔導
❑ 政府與財團法人機構節能相關研究計畫主持人

✓ 開發創新設備：MEMS VOC感測器、溶液除溼空調箱、自然空調機、能源管理服務雲運算
平台…

❑ 產學合作 節能設備/系統開發、第三公正檢測、測試調整平衡(TAB)等專案
合作計畫

❑ 中技社、財團法人台灣綠色生產力基金會 能源查核
❑ 財團法人台灣產業服務基金會 高科技廠節能輔導
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課程內容

(三)實場案例解說與演算(30 min.)
(1) ANSI/ASHRAE Standard 62.1 - Ventilation Rate 

Procedure評估步驟

(2)通風評估案例分析

(一)通風換氣設備與法規 (40 min.)
(1)空調系統與通風

(2)相關法規法規與標準

(二)通風換氣理論與評估方法(50 min.)
(1)常用通風換氣型式

(2)通風換氣系統與設計

(3) ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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課程內容

(三)實場案例解說與演算(30 min.)
(1) ANSI/ASHRAE Standard 62.1 - Ventilation Rate 

Procedure評估步驟

(2)通風評估案例分析

(一)通風換氣設備與法規 (40 min.)
(1)空調系統與通風

(2)相關法規法規與標準

(二)通風換氣理論與評估方法(50 min.)
(1)常用通風換氣型式

(2)通風換氣系統與設計

(3) ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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中央空調設備系統組成
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中央空調系統之系統架構圖
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空氣調節系統流程圖
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空氣調節系統型式—全空氣式

全空氣系統(All Air System)—

空調箱(Air-Handling Unit)+風管(Duct)
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空氣調節系統型式—全空氣式

空調箱

Outside Air

Return Air
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空氣調節系統型式—全空氣式
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空氣調節系統型式—全空氣式

空調箱配接風管
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空氣調節系統流程圖
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送風系統與室內壓力梯度
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空氣調節系統型式—全水式

全水系統(All Water System)—

含冷卻或加熱盤管之終端設備
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空氣調節系統型式—全水式

沒有新
鮮空氣

Return Air

Supply Air→預冷空調箱或全熱交換器
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1
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空調通風與過濾—ANSI/ASHRAE 62.1
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二、相關法規與標準

我國室內空氣品質標準
項目 室內標準值 單位

一氧化碳（CO） 8小時值 9 ppm

二氧化碳（CO2） 8小時值 1000 ppm

甲醛（HCHO） 1小時值 0.08 ppm

總揮發性有機化合物(TVOC) 1小時值 0.56 ppm

細菌(Bacteria) 最高值 1500 CFU/m3

真菌(Fungi) 最高值
1000

但真菌濃度室內外比值小
於等於1.3者，不在此限

CFU/m3

粒徑小於等於10微米（μm）
之懸浮微粒（PM10）

24小時值 75 μg/m3

粒徑小於等於2.5微米（μm）
之懸浮微粒（PM2.5）

24小時值 35 μg/m3

臭氧（O3） 8小時值 0.06 ppm
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二、相關法規與標準

國際室內空氣品質標準或要求

NAAQS-NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS
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二、相關法規

1.1內政部頒訂建築技術規則〔1〕

(1)建築設計施工篇第二章第八節有關通風摘要（細則自行

參閱）

❑ 第43條 （通風）居室應設置能與戶外空氣直接流通之窗

戶或開口，或有效之自然通風設備或機械通風設備並應

依規定。

❑ 第44條 （自然通風設備之構造）自然通風設備之構造應

依規定。
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二、相關法規

(2)建築設計施工篇第十一章第五節有關地下建築物之空氣調節及通

風設備摘要。（細則自行參閱）

❑ 第220條（通風量）依前條設置之通風系統，其通風量應依規定。

❑ 第221條 專用排氣設備）廚房、廁所及緊電源室（不包括密閉式

蓄電池室），應設置專用排氣設備。

❑ 第222條（新鮮空氣進氣口）新鮮空氣進氣口應有防雨、防蟲、防

鼠、防塵構造，且應設於地面上三公尺以上之位置。該位置附近

之空氣狀況，經主管機關認定不合衛生條件者，應設置空氣過濾

或洗淨設備。
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二、相關法規

(3)建築設備篇第五章空氣調節及通風設備第二節機械通風系統及通

風量摘要。（細則自行參閱）

❑ 第101條（通風系統）機械通風應依實際情況，採用下列系統：

(a)機械送風及機械排氣。

(b)機械送風及自然排風。

(c)自然送風及機械排風。

❑ 第102條 建築物各種用途使用之空間，設置機械通風設備時，通

風量不得小於規定〔表1〕
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二、相關法規
表1 建築物各類用途通風量規定

房 間 用 途

樓地板面積每平方公尺所需通風量

（立方公尺／小時）

前條第一款及第二

款通風方式

前條第三款通

風方式

臥室、起居室、私人辦公室等容納人數不多者 8 8

辦公室、會客室 10 10

工友室、警衛室、收發室、詢問室 12 12

會議室、候車室、候診室等容納人數較多者 15 15

展覽陳列室、理髮美容院 12 12

百貨商場、舞蹈、棋室、球戲等康樂活動室、灰塵較少之工作室、印刷工

場、打包工場
15 15

吸煙室、學校及其他指定人數使用之餐廳 20 20

營業用餐廳、酒吧、咖啡館 25 25

戲院、電影院、演藝場、集會堂之觀眾席 75 75

廚 房
營 業 用 60 60

非 營 業 用 35 35

配 膳 室
營 業 用 25 25

非 營 業 用 15 15

衣帽間、更衣室、盥洗室、樓地板面積大於15平公尺之發電或配電室 － 10

茶 水 間 － 15

住宅內浴室或廁所、照相暗室、電影放映機室 － 20

公共浴室或廁所，可能散發毒氣或可燃氣體之作業工場 － 30

蓄電池間 － 35

汽車庫 － 25
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二、相關法規

1.2衛生署疾病管制局CDC於92年12訂頒公告之「生物安全
第三等實驗室品質管制規範」摘要（細則自行參閱）

(1)送風採100%全戶外空氣經HEPA過濾且為不與大樓一般區
共用獨立之空調系統。

(2)排氣需經袋入袋出HEPA過濾後升高排出，終端風機採備
用組合。

(3)室內溫度21 ±2℃DB可調式，相對溼度55 ±10% RH。

(4)負壓控制P3／－50Pa＜P2／－25Pa＜前室／－15Pa＜外
走道非管制區＜0Pa基準參考點。（確保負壓氣流方向穩
定）
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二、相關法規

(5)潔淨度於P3實驗室區達CLASS 10,000級0.5μm，其他10

萬級。

(6)換氣次數ACH＞每小時20次，室內噪音＜70dBA（配合

變頻可調式）

(7)實驗室內安全操作檯排氣風機及管路獨立上至屋頂管控

，室內壓力P3及 P2分區獨立管控避免交叉污染之可能性

，以提升確保壓力控制之可靠度。

(8)其他細部原則依業主所提實驗室規劃、使用目的與基本

需求研討執行。
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二、相關標準

1.3美國ANSI/ASHRAE standard 62.1標準
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二、相關標準



國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 柯明村 P. 29/79

二氧化碳濃度與外氣量需求
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二氧化碳濃度與外氣量需求
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課程內容

(三)實場案例解說與演算(30 min.)
(1) ANSI/ASHRAE Standard 62.1 - Ventilation Rate 

Procedure評估步驟

(2)通風評估案例分析

(一)通風換氣設備與法規 (40 min.)
(1)空調系統與通風

(2)相關法規法規與標準

(二)通風換氣理論與評估方法(50 min.)
(1)常用通風換氣型式

(2)通風換氣系統與設計

(3) ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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機械通風及空調系統的改善措施

一般而言，緩解措施一般可分為四個範疇：

•「控制源頭」

•「改善通風」

•「淨化空氣」

•「行政手段」

解決特定問題的最有效措施或多項措施的組合會因不同的
大樓而有所差異。相同的問題發生在不同的建築中可能需
要截然不同的解決方案。

通風改善設計之原則與策略
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✓ 改善室內空氣品質最直接和最有效的方法，是先考慮控
制污染源頭的方案。在完全消除污染物源頭方面，可行
的方案包括：在被投訴的範圍禁止吸煙，拆除鬆脆的石
棉絕緣物料，或棄置受真菌滋生污染的天花板等。

✓ 在使用低排放率或排放危害性較低的污染物的物料作為
代替品，例如：用水基聚安酯油漆取代有機溶劑型油漆
，或改用化學強度較低但仍足夠強力的清潔劑。

✓ 在將源頭密封或堵塞污染物的傳播通道方面，如：把一
些傢具的表面密封，以減低甲醛的排放，確保相鄰停車
場和卸貨區的辦公室保持在正壓…等。

•控制源頭

通風改善設計之原則與策略

機械通風及空調系統的改善措施
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•改善通風
✓ 安裝新通風系統或更改現有通風系統
是控制污染的一項重要方法。例如，
若二氧化碳或其他污染物濃度到達異
常時，便顯示通風系統運作可能已出
現故障。

✓ 改善通風方式如：
• 因應室內佔用人及熱能和污染物，重

新調整通風系統；

• 增加室外空氣供應；

• 移去阻塞回風口的障礙物；

• •控制產生污染物的範圍與其他範圍
之間的壓力關係。 （圖片來源：成大建築系江哲銘老師研究室）

室內空氣環境正負壓控制

通風改善設計之原則與策略

機械通風及空調系統的改善措施
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✓ 提升空氣過濾系統的功能，以便更徹底淨化空氣中的
污染物。

✓ 安裝具有高過濾效率（85%或以上）的微粒過濾品質
及靜電集塵器可以紓緩因微粒污染或真菌孢子所引起
的污染問題。正如通風系統一樣，空氣清淨器的效能
將依有否定期清潔及保養而定。應先尋求專業意見，
以便能夠選擇最適合處理問題而同時與現有機械通風
及空調系統兼容的裝置，以達到最佳的成效。

•清淨空氣

通風改善設計之原則與策略

機械通風及空調系統的改善措施
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•行政手段
✓ 一些室內空氣品質問題只須採用行政手段便可輕
易解決，例如：

✓ 重新安排活動（如：在辦公時間以外的時段進行
翻新工程或除蟲工作等）；

✓ 限制個人操作可產生污染物器材的時間；

✓ 重新安置較容易受影響的人士，使遠離曾令他們
出現病徵的範圍。

✓ 即使以上的行政手段不能解決問題，它們亦可以
在找到長期解決方法前提供一定程度的暫時紓緩
效果。這種方法的好處是能夠以最低成本在問題
出現時立即實施有關措施。

通風改善設計之原則與策略

機械通風及空調系統的改善措施
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常用通風換氣設計型式

空調通風與過濾—ANSI/ASHRAE 62.1
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常用通風換氣設計型式

典型空調及通風系統流程架構
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常用通風換氣設計型式
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常用通風換氣設計型式

機械排風自然進風換氣型式

(1)適用於無特殊或需定點或定量排氣需求者，如廠房、實驗室、商場。

(2)機械排出口應考量風向逆止設置，若採集中風管排出型其貫穿防火區
間需設防火風門及風量調控風門，應兼顧安全與平衡風量。

(3)自然進氣開口應考量防火及防颱構造，並加防蟲網或空氣過濾網。

(4)自然進氣開口位置應配合排氣點作適當配置以避免短循環。

(5)如排氣污染物屬法規要求需先行處理後再外排者應從其規定，如經洗
滌或HEPA過濾．．．．。
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常用通風換氣設計型式
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常用通風換氣設計型式
機械進風機械排風換氣型式
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機械通風理論

常用通風換氣設計型式

（圖片來源： ASHRAE -

Indoor Air Quality Guide

Best Practices for Design,

Construction, and

Commissioning)
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機械通風理論

常用通風換氣設計型式

（圖片來源： ASHRAE -

Indoor Air Quality Guide

Best Practices for Design,

Construction, and

Commissioning)
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專用外氣系統-DOAS

DOAS - Dedicated Outdoor Air Systems 
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需求控制通風-DCV
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通風換氣設計與改善探討

3. IAQ管理策略七個主要步驟參考

(1)分配責任：負責建築物及空調機構應委派人員負起制訂和實施計

畫的整體責任。

(2)擬訂被委任的空內空氣品質管理主管應準備的工作。

(3)檢討工程合約及程序。

(4)檢討有關佔用建築物的契約。

(5)溝通：室內空氣品質管理主管應制訂政策，並予存檔及傳達。

(6)就投訴進行調查。

(7)保存記錄室內空氣品質。
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需量控制通風-DCV+自然通風

通風外氣引入方式與位置不當，將造成人
員不舒適感受



國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 柯明村 P. 49/79

課程內容

(三)實場案例解說與演算(30 min.)
(1) ANSI/ASHRAE Standard 62.1 - Ventilation Rate 

Procedure評估步驟

(2)通風評估案例分析

(一)通風換氣設備與法規 (40 min.)
(1)空調系統與通風

(2)相關法規法規與標準

(二)通風換氣理論與評估方法(50 min.)
(1)常用通風換氣型式

(2)通風換氣系統與設計

(3) ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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常用通風換氣設計型式

ANSI/ASHRAE 62.1典型通風系統架構
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ASHRAE 52 – 濾網等級
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ASHRAE 52 – 濾網應用指引



國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 柯明村 P. 58/79

高效率濾網

袋式濾網(MERV 13) HEPA濾網
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序

❑Ventilation Rate Procedure

2) 區域(Zone)通風量計算步驟(§6.2.2)：

b) 依空調送風設計型式，由下表查出「區域空氣分佈有

效性」, Ez
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序

❑Ventilation Rate Procedure

2) 區域(Zone)通風量計算步驟(§6.2.2)：

c) 計算「區域外氣需求量, Voz

d) 對單區系統

需引入外氣總量 Vot =Voz

e) 對全外氣系統

需引入外氣總量
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序

❑Ventilation Rate Procedure

2) 區域(Zone)通風量計算步驟(§6.2.2)：

f) 對多區系統

2. 查表6.2.5.2、或透過計算，求得「系統通風效率」,

Ev



國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 柯明村 P. 65/79

ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序

❑Ventilation Rate Procedure

2) 區域(Zone)通風量計算步驟(§6.2.2)：

f) 對多區系統

2. 查表6.2.5.2求得Ev
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序

❑Ventilation Rate Procedure

2) 區域(Zone)通風量計算步驟(§6.2.2)：

f) 對多區系統

2. 以Normative Appendix A 求得Ev
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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課程內容

(三)實場案例解說與演算(30 min.)
(1) ANSI/ASHRAE Standard 62.1 - Ventilation Rate 

Procedure評估步驟

(2)通風評估案例分析

(一)通風換氣設備與法規 (40 min.)
(1)空調系統與通風

(2)相關法規法規與標準

(二)通風換氣理論與評估方法(50 min.)
(1)常用通風換氣型式

(2)通風換氣系統與設計

(3) ANSI/ASHRAE Standard 62.1評估程序
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通風評估案例分析
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通風評估案例分析
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通風評估案例分析
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❑單風管、可變風量(VAV)多區空調系統

系統設計風量

Single-duct VAV: at full (100%) load

通風評估案例分析
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❑單風管、可變風量(VAV)多區空調系統

Single-duct VAV: at 70% load

通風評估案例分析
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❑單風管、可變風量(VAV)多區空調系統

Single-duct VAV: at 35% load

通風評估案例分析
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❑單風管、可變風量(VAV)多區空調系統

各種外氣控制方式分析

通風評估案例分析
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結論
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結論



國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系 柯明村 P. 80/79


